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Unbedenklichkeitsbescheinigung 11039

(Prufschein)

Erzeugnis: Selbsttatig wirkende Schaltstelle (ENS)
ENS 31
BestimmungsgemiBe Selbsttatig wirkende, dem Verteilnetzbetreiber (VNB) unzugéngliche

Schaltstelle, als Ersatz flr eine jederzeit dem VNB zugangliche

Yetwanauni: Schaltstelle mit Trennfunktion.

Prufgrundlagen: ,oelbsttatige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigen-
DIN V VDE V 0126-1-1- erzeugungsanlage und dem offentlichen Niederspannungsnetz*
2006-02 “

Eine Uberwachung auf Gleichstromeinspeisung und gleichstromseitige Fehlerstrome
erfolgt nicht und ist bei Bedarf in den verwendeten Eigenerzeugungsanlagen
vorzusehen.

Die Ausloseschwelle des Impedanzsprungs adaptiert sich an die Netzgegebenheiten.
Die Schalteinrichtungen nach Abs. 4.1.2 sind extern vorzusehen.

Das Sicherheitskonzept des 0. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstel-
lung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen fur die aufge-
fihrte bestimmungsgemalie Verwendung.

Abweichend von der Prufgrundlage Abs. 4.3 darf der obere Abschaltpunkt der Frequenziber-
wachung gemal FNN ,Technischer Hinweis - Rahmenbedingungen fir eine Ubergangsrege-
lung zur frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am NS-Netz

(Marz 2011)" festgelegt werden. '

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

aj——\ 31.12.2014

Martin Mehlem
Leiter der Pruf-
und Zertifizierungsstelle




